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Raport termowizyjny 

Firma 

 

Urządzenie 

 

Zleceniodawca 

 

 kontakt@ruterm.pl  E-mail: 

 509998606  Telefon: 

 inż. Rutecki Michał 

 Osoba badająca: 

 Standard 32°  Obiektyw:   

 2429822  Nr seryjny:   testo 882 

 Jaworzno 

 Szklarska 5 

 Garbarnia Szczakowa 

 2014-06-02  Data pomiaru: 

 Jaworzno 

 Szklarska 5 

 Rozdzielnie i tablice elektryczne 

 Miejsce pomiaru: 

Badanie termowizyjne rozdzielni i tablic elektrycznych w zakładzie 
produkcyjnym. 

Zlecenie 

 Tychy 

 Wieniawskiego 68/14 

 Ruterm 
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Raport termowizyjny 
 

Dane do badania 

Temperatura około 15 stopni. 

Warunki otoczenia: 

Badania przeprowadzone w dzień roboczy - w normalnych warunkach obciążenia. 

Stopień obciążenia: 



3 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02205.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:04:29 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Tablica. Część biurowa. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 
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Plik: IV_02206.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:05:58 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Tablica. Część biurowa. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 
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Plik: IV_02207.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:07:25 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Zaznaczenia na zdjęciach: 

Uwagi Odb. temp. [°C] Emisyjnoś

ć 
Temp. [°C] Obiekty pomiarowe 

- 20,0 0,95 32,9 Najcieplejszy punkt 1 

Tablica. Część biurowa-góra. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 
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Plik: IV_02208.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:07:45 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Tablica. Część biurowa-góra. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 
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Plik: IV_02209.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:09:38 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Przyłącze. Biurowiec. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 
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Plik: IV_02210.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:13:04 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Przyłącze. Kompresor. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 
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Plik: IV_02212.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:15:44 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Zaznaczenia na zdjęciach: 

Uwagi Odb. temp. [°C] Emisyjnoś

ć 
Temp. [°C] Obiekty pomiarowe 

- 20,0 0,95 22,9 Najcieplejszy punkt 1 

Rozdzielnia NN. Szafa nr 1. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



10 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02213.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:16:09 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Zaznaczenia na zdjęciach: 

Uwagi Odb. temp. [°C] Emisyjnoś

ć 
Temp. [°C] Obiekty pomiarowe 

- 20,0 0,95 43,7 Najcieplejszy punkt 1 

Rozdzielnia NN. Szafa nr 1. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 
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Plik: IV_02214.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:16:48 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Zaznaczenia na zdjęciach: 

Uwagi Odb. temp. [°C] Emisyjnoś

ć 
Temp. [°C] Obiekty pomiarowe 

- 21,0 0,95 50,2 Punkt pomiaru 1 

- 21,0 0,95 36,2 Punkt pomiaru 2 

- 21,0 0,95 41,3 Punkt pomiaru 3 

Rodzielnia NN. Szafa nr 2. Temperatura badanego obiektu w normie. Należy zwrócić uwagę iż najmocniej 
obciążona jest lewa szyna. 

Uwagi: 
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Plik: IV_02215.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:17:04 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Zaznaczenia na zdjęciach: 

Uwagi Odb. temp. [°C] Emisyjnoś

ć 
Temp. [°C] Obiekty pomiarowe 

- 20,0 0,95 27,8 Najcieplejszy punkt 1 

Rozdzielnia NN. Szafa nr 2. Temperatura badanego obiektu w normie.  

Uwagi: 
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Plik: IV_02216.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:17:20 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Zaznaczenia na zdjęciach: 

Uwagi Odb. temp. [°C] Emisyjnoś

ć 
Temp. [°C] Obiekty pomiarowe 

- 20,0 0,95 29,5 Najcieplejszy punkt 1 

Rozdzielnia NN. Szafa nr 3. Temperatura badanego obiektu w normie. Równomierne obciążenie. 

Uwagi: 
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Plik: IV_02217.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:17:35 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Rozdzielnia NN. Szafa nr 3. Temperatura badanego obiektu w normie.  

Uwagi: 
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Plik: IV_02218.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:18:19 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

 

Linia profilu: 

Rozdzielnia NN. Szafa nr 6. Temperatura badanego obiektu w normie.  

Uwagi: 
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Plik: IV_02219.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:18:58 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Zaznaczenia na zdjęciach: 

Uwagi Odb. temp. [°C] Emisyjnoś

ć 
Temp. [°C] Obiekty pomiarowe 

- 20,0 0,95 39,0 Najcieplejszy punkt 1 

Rodzielnia NN.Szafa nr 6. Temperatura badanego obiektu w normie.  

Uwagi: 
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Plik: IV_02220.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:19:13 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

 

Linia profilu: 

Rodzielnia NN.Szafa nr 7. Temperatura badanego obiektu w normie. Największe obciążenie na środkowej 
szynie. 

Uwagi: 
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Plik: IV_02221.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:19:33 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Rodzielnia NN.Szafa nr 7. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 
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Plik: IV_02222.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:19:52 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Zaznaczenia na zdjęciach: 

Uwagi Odb. temp. [°C] Emisyjnoś

ć 
Temp. [°C] Obiekty pomiarowe 

- 20,0 0,95 26,0 Najcieplejszy punkt 1 

Rodzielnia NN.Szafa nr 8. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 
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Plik: IV_02223.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:20:12 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Zaznaczenia na zdjęciach: 

Uwagi Odb. temp. [°C] Emisyjnoś

ć 
Temp. [°C] Obiekty pomiarowe 

Należy zwrócić uwagę na 
dokręcenie przy najbliższej 
przerwie serwisowej. 

20,0 0,95 23,2 Najcieplejszy punkt 1 

Rodzielnia NN.Szafa nr 8. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



21 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02224.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:20:17 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Rodzielnia NN.Szafa nr 8. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 
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Plik: IV_02225.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:20:28 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Bateria kondensatorów 800. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 
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Plik: IV_02226.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:20:50 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Zaznaczenia na zdjęciach: 

Uwagi Odb. temp. [°C] Emisyjnoś

ć 
Temp. [°C] Obiekty pomiarowe 

- 20,0 0,95 34,9 Najcieplejszy punkt 1 

Bateria kondensatorów 800. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 
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Plik: IV_02228.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:21:17 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Zaznaczenia na zdjęciach: 

Uwagi Odb. temp. [°C] Emisyjnoś

ć 
Temp. [°C] Obiekty pomiarowe 

- 20,0 0,95 41,0 Najcieplejszy punkt 1 

Bateria kondensatorów 600. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 
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Plik: IV_02229.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:21:33 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Zaznaczenia na zdjęciach: 

Uwagi Odb. temp. [°C] Emisyjnoś

ć 
Temp. [°C] Obiekty pomiarowe 

- 20,0 0,95 43,9 Najcieplejszy punkt 1 

Bateria kondensatorów 600. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 
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Plik: IV_02231.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:21:57 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Rodzielnia NN.Szafa nr 4. Temperatura badanego obiektu w normie.  

Uwagi: 
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Plik: IV_02232.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:22:08 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Rodzielnia NN.Szafa nr 4. Temperatura badanego obiektu w normie.  

Uwagi: 



28 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02233.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:22:14 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Rodzielnia NN.Szafa nr 4. Temperatura badanego obiektu w normie.  

Uwagi: 
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Plik: IV_02235.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:22:34 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Rodzielnia NN.Szafa nr 5. Temperatura badanego obiektu w normie.  

Uwagi: 
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Plik: IV_02236.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:22:44 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Rodzielnia NN.Szafa nr 5. Temperatura badanego obiektu w normie.  

Uwagi: 
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Plik: IV_02237.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:22:56 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Rodzielnia NN.Szafa nr 5. Temperatura badanego obiektu w normie.  

Uwagi: 
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Plik: IV_02238.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:24:02 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Rodzielnia WN. Tor nr 1. Temperatura badanego obiektu w normie.  

Uwagi: 
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Plik: IV_02239.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:24:21 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Rodzielnia WN. Tor nr 1. Temperatura badanego obiektu w normie.  

Uwagi: 
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Plik: IV_02240.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:24:27 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Rodzielnia WN. Tor nr 1. Temperatura badanego obiektu w normie.  

Uwagi: 
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Plik: IV_02241.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:24:46 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Rodzielnia WN. Sprzęgło. Temperatura badanego obiektu w normie.  

Uwagi: 
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Plik: IV_02242.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:25:01 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Rodzielnia WN. Sprzęgło. Temperatura badanego obiektu w normie.  

Uwagi: 
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Plik: IV_02243.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:25:29 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Rodzielnia WN. Tor nr 2. Temperatura badanego obiektu w normie.  

Uwagi: 
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Plik: IV_02245.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:25:53 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Rodzielnia WN. Tor nr 2. Temperatura badanego obiektu w normie.  

Uwagi: 
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Plik: IV_02246.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:26:29 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Zaznaczenia na zdjęciach: 

Uwagi Odb. temp. [°C] Emisyjnoś

ć 
Temp. [°C] Obiekty pomiarowe 

Zalecane sprawdzenie i 
dokręcenie przy najbliższym 
przeglądzie serwisowym. 

20,0 0,95 28,3 Najcieplejszy punkt 1 

Transformator nr 2. Temperatura badanego obiektu w normie.  

Uwagi: 
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Plik: IV_02247.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:26:49 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Transformator nr 2. Temperatura badanego obiektu w normie.  

Uwagi: 
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Plik: IV_02248.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:27:05 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Pole 5. Temperatura badanego obiektu w normie.  

Uwagi: 
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Plik: IV_02249.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:27:21 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Pole 5. Temperatura badanego obiektu w normie.  

Uwagi: 
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Plik: IV_02250.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:27:37 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Transformator nr 1. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 
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Plik: IV_02251.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:27:51 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Transformator nr 1. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 
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Plik: IV_02253.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:28:54 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Transformator . Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 
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Plik: IV_02254.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:29:12 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Transformator . Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 
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Plik: IV_02255.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:30:37 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Zaznaczenia na zdjęciach: 

Uwagi Odb. temp. [°C] Emisyjnoś

ć 
Temp. [°C] Obiekty pomiarowe 

- 20,0 0,95 39,3 Najcieplejszy punkt 1 

Transformator 630 . Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 
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Plik: IV_02257.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:31:27 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

21,0 

Zaznaczenia na zdjęciach: 

Uwagi Odb. temp. [°C] Emisyjnoś

ć 
Temp. [°C] Obiekty pomiarowe 

- 21,0 0,95 39,7 Najcieplejszy punkt 1 

Transformator 630 . Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



49 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02258.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:32:58 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Zaznaczenia na zdjęciach: 

Uwagi Odb. temp. [°C] Emisyjnoś

ć 
Temp. [°C] Obiekty pomiarowe 

- 20,0 0,95 54,3 Najcieplejszy punkt 1 

Rozdzielnia- Studnie. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



50 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02259.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:33:14 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Rozdzielnia- Studnie. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



51 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02260.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:33:31 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Zaznaczenia na zdjęciach: 

Uwagi Odb. temp. [°C] Emisyjnoś

ć 
Temp. [°C] Obiekty pomiarowe 

- 20,0 0,95 45,7 Najcieplejszy punkt 1 

Rozdzielnia- Studnie. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



52 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02262.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:35:48 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Rozdzielnia- Kompresor. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



53 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02264.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:37:05 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Zaznaczenia na zdjęciach: 

Uwagi Odb. temp. [°C] Emisyjnoś

ć 
Temp. [°C] Obiekty pomiarowe 

- 20,0 0,95 56,7 Najcieplejszy punkt 1 

Rozdzielnia- SUW. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



54 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02266.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:37:40 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Rozdzielnia- SUW. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



55 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02268.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:40:57 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Rozdzielnia- R02. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



56 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02269.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:43:05 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Zaznaczenia na zdjęciach: 

Uwagi Odb. temp. [°C] Emisyjnoś

ć 
Temp. [°C] Obiekty pomiarowe 

- 20,0 0,95 44,8 Najcieplejszy punkt 1 

Rozdzielnia- Platerko-wyżynaczka Rizii. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



57 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02270.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:43:39 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Zaznaczenia na zdjęciach: 

Uwagi Odb. temp. [°C] Emisyjnoś

ć 
Temp. [°C] Obiekty pomiarowe 

- 20,0 0,95 40,2 Najcieplejszy punkt 1 

Rozdzielnia- Platerko-wyżynaczka Turini. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



58 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02272.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:45:31 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Zaznaczenia na zdjęciach: 

Uwagi Odb. temp. [°C] Emisyjnoś

ć 
Temp. [°C] Obiekty pomiarowe 

Mocniej obciążona lewa faza. 20,0 0,95 58,7 Najcieplejszy punkt 1 

 

Linia profilu: 

Rozdzielnia- Suszarnia. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



59 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02273.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:46:02 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Zaznaczenia na zdjęciach: 

Uwagi Odb. temp. [°C] Emisyjnoś

ć 
Temp. [°C] Obiekty pomiarowe 

- 20,0 0,95 42,2 Najcieplejszy punkt 1 

Rozdzielnia- Próżnia-Nowap. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



60 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02274.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:47:00 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Przyłącze R 15. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



61 

 

 

 

 

 

Plik: IV_02275.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:50:50 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Tablica. Beczka barwiąca 27 Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



62 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02276.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:51:30 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Tablica. Beczka barwiąca 27 Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



63 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02277.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:51:38 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Tablica. Beczka barwiąca 27 Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



64 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02278.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:51:47 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Tablica. Beczka barwiąca 27 Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



65 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02279.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:51:54 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Tablica. Microtam barwienie. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



66 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02280.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:52:20 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Tablica. Microtam barwienie. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



67 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02282.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:52:30 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Tablica. Microtam barwienie. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



68 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02283.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:52:37 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Tablica. Microtam barwienie. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



69 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02286.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:54:05 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Zaznaczenia na zdjęciach: 

Uwagi Odb. temp. [°C] Emisyjnoś

ć 
Temp. [°C] Obiekty pomiarowe 

- 20,0 0,95 48,0 Najcieplejszy punkt 1 

Tablica. Beczka barwienie 24. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



70 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02288.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:54:36 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Tablica. Beczka barwienie 23. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



71 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02289.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:55:00 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Tablica. Beczka barwienie 23. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



72 

 

 

 

 

 

Plik: IV_02292.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:56:28 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Zaznaczenia na zdjęciach: 

Uwagi Odb. temp. [°C] Emisyjnoś

ć 
Temp. [°C] Obiekty pomiarowe 

- 20,0 0,95 54,2 Najcieplejszy punkt 1 

Tablica. Beczka barwienie 22. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



73 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02293.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:56:35 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Tablica. Beczka barwienie 22. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



74 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02295.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:57:30 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

 

Linia profilu: 

Tablica. Beczka barwienie 21. Temperatura badanego obiektu w normie. Mocniej obciążona prawa. 

Uwagi: 



75 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02296.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:57:58 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Tablica. Beczka barwienie 21. Temperatura badanego obiektu w normie.  

Uwagi: 



76 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02297.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:58:08 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Tablica. Beczka barwienie 21. Temperatura badanego obiektu w normie.  

Uwagi: 



77 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02299.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:58:58 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Wyłącznik główny. Sterownia dół. Temperatura badanego obiektu w normie.  

Uwagi: 



78 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02300.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:59:15 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Wyłącznik główny. Sterownia dół. Temperatura badanego obiektu w normie.  

Uwagi: 



79 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02302.BMT 2014-06-02 

Godzina: 09:59:42 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Zaznaczenia na zdjęciach: 

Uwagi Odb. temp. [°C] Emisyjnoś

ć 
Temp. [°C] Obiekty pomiarowe 

- 20,0 0,95 37,8 Najcieplejszy punkt 1 

Tablica. Zasilanie beczek. Temperatura badanego obiektu w normie.  

Uwagi: 



80 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02304.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:00:31 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Tablica. Zasilanie beczek. Temperatura badanego obiektu w normie.  

Uwagi: 



81 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02305.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:01:01 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Tablica. Beczki Wapnica. Temperatura badanego obiektu w normie.  

Uwagi: 



82 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02306.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:01:13 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Tablica. Beczki Wapnica. Temperatura badanego obiektu w normie.  

Uwagi: 



83 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02307.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:01:29 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Tablica. Beczki Wapnica. Temperatura badanego obiektu w normie.  

Uwagi: 



84 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02309.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:01:52 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Tablica. Beczki Wapnica. Temperatura badanego obiektu w normie.  

Uwagi: 



85 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02311.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:02:02 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Tablica. Beczki Wapnica. Temperatura badanego obiektu w normie.  

Uwagi: 



86 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02312.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:02:27 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Tablica. Microtank Wapnica. Temperatura badanego obiektu w normie.  

Uwagi: 



87 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02313.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:02:42 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Zaznaczenia na zdjęciach: 

Uwagi Odb. temp. [°C] Emisyjnoś

ć 
Temp. [°C] Obiekty pomiarowe 

- 20,0 0,95 40,6 Najcieplejszy punkt 1 

Tablica. Microtank Wapnica. Temperatura badanego obiektu w normie.  

Uwagi: 



88 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02314.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:03:06 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Tablica. Microtank Wapnica. Temperatura badanego obiektu w normie.  

Uwagi: 



89 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02315.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:03:13 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Tablica. Microtank Wapnica. Temperatura badanego obiektu w normie.  

Uwagi: 



90 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02319.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:06:29 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Zaznaczenia na zdjęciach: 

Uwagi Odb. temp. [°C] Emisyjnoś

ć 
Temp. [°C] Obiekty pomiarowe 

- 20,0 0,95 41,4 Najcieplejszy punkt 1 

Tablica. Beczki-garbunek. Temperatura badanego obiektu w normie.  

Uwagi: 



91 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02322.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:07:27 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Tablica. Beczki-garbunek. Temperatura badanego obiektu w normie.  

Uwagi: 



92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02323.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:07:32 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Uwagi: 

Obiekty pomiarowe 



93 

 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02325.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:08:03 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Uwagi Odb. temp. [°C] Emisyjnoś

ć 
Temp. [°C] 

- 20,0 0,95 22,5 Najcieplejszy punkt 1 

Tablica. RW 21-22. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



94 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02326.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:08:19 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Tablica. RW 21-22. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



95 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02327.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:08:37 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Tablica. Micropan-Garbunek. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



96 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02328.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:08:55 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Tablica. Micropan-Garbunek. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



97 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02329.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:09:01 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Zaznaczenia na zdjęciach: 

Uwagi Odb. temp. [°C] Emisyjnoś

ć 
Temp. [°C] Obiekty pomiarowe 

- 20,0 0,95 34,4 Najcieplejszy punkt 1 

Tablica. Micropan-Garbunek. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



98 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02330.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:09:18 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Tablica. Micropan-Garbunek. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



99 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02333.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:10:33 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Tablica. Beczki. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



100 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02335.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:11:11 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Zaznaczenia na zdjęciach: 

Uwagi Odb. temp. [°C] Emisyjnoś

ć 
Temp. [°C] Obiekty pomiarowe 

- 20,0 0,95 38,7 Najcieplejszy punkt 1 

Tablica. Beczki. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



101 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02337.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:11:37 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Zaznaczenia na zdjęciach: 

Uwagi Odb. temp. [°C] Emisyjnoś

ć 
Temp. [°C] Obiekty pomiarowe 

- 20,0 0,95 29,5 Najcieplejszy punkt 1 

Tablica. Beczki. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



102 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02338.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:12:38 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Zaznaczenia na zdjęciach: 

Uwagi Odb. temp. [°C] Emisyjnoś

ć 
Temp. [°C] Obiekty pomiarowe 

- 20,0 0,95 59,7 Najcieplejszy punkt 1 

Tablica. Oświetlenie balkon. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



103 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02339.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:14:01 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Tablica. Oświetlenie balkon. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



104 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02340.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:15:26 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Rozdzielnia. R2. Temperatura badanego obiektu w normie. 
 
 

Uwagi: 



105 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02341.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:15:37 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Rozdzielnia. R2. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



106 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02342.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:15:48 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Zaznaczenia na zdjęciach: 

Uwagi Odb. temp. [°C] Emisyjnoś

ć 
Temp. [°C] Obiekty pomiarowe 

- 20,0 0,95 32,6 Najcieplejszy punkt 1 

Rozdzielnia. R2. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



107 

 

 

 

 

 

Plik: IV_02343.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:16:06 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Rozdzielnia. R1. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



108 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02344.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:16:22 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

 

Linia profilu: 

Rozdzielnia. R1. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



109 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02345.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:16:31 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Rozdzielnia. R1. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



110 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02346.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:16:56 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Rozdzielnia. R1. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



111 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02347.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:17:27 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Rozdzielnia. R1. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



112 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02348.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:17:33 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Rozdzielnia. R1. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



113 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02349.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:17:36 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Rozdzielnia. R1. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



114 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02350.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:19:07 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Tablica. Oświetlenie. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



115 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02352.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:19:51 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Zaznaczenia na zdjęciach: 

Uwagi Odb. temp. [°C] Emisyjnoś

ć 
Temp. [°C] Obiekty pomiarowe 

- 20,0 0,95 52,0 Najcieplejszy punkt 1 

Tablica. Oświetlenie. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



116 

 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02353.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:21:42 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Tablica. Oświetlenie. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



117 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02354.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:22:46 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Tablica. Oświetlenie hali. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



118 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02355.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:23:27 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Tablica. Oświetlenie hali. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



119 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02356.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:24:46 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Rozdzielnia. R4. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



120 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02357.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:25:28 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Rozdzielnia. R4. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



121 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02358.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:25:37 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Rozdzielnia. R4. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



122 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02359.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:25:53 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Rozdzielnia. R4. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



123 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02362.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:27:03 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Rozdzielnia. R4. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



124 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02364.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:27:31 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Rozdzielnia. R4. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



125 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02365.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:28:13 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Zaznaczenia na zdjęciach: 

Uwagi Odb. temp. [°C] Emisyjnoś

ć 
Temp. [°C] Obiekty pomiarowe 

- 20,0 0,95 28,1 Najcieplejszy punkt 1 

Rozdzielnia. R8. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



126 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02366.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:28:26 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Zaznaczenia na zdjęciach: 

Uwagi Odb. temp. [°C] Emisyjnoś

ć 
Temp. [°C] Obiekty pomiarowe 

- 20,0 0,95 43,1 Najcieplejszy punkt 1 

Rozdzielnia. R8. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



127 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02369.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:30:14 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Rozdzielnia. R5. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



128 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02370.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:30:42 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Rozdzielnia. R5. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



129 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02371.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:30:49 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Rozdzielnia. R5. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



130 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02373.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:31:46 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Tablica. Oświetlenie 2 piętro. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



131 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02374.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:32:36 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Rozdzielnia. R6. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



132 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02376.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:34:48 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Rozdzielnia. R7. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



133 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02377.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:39:00 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Rozdzielnia. Kotłownia. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



134 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02378.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:39:12 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Rozdzielnia. Kotłownia. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02379.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:39:17 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Rozdzielnia. Kotłownia. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



136 

 

 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02383.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:41:23 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Tablica. Sterownia-biologia. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



137 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02384.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:41:41 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Tablica. Sterownia-biologia. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



138 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02385.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:42:42 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Tablica. Sterownia-biologia. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



139 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02386.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:43:24 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Tablica. Sterownia-biologia. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



140 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02387.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:44:13 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Tablica. Sterownia-biologia. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



141 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02388.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:44:42 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Tablica. Sterownia-biologia. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



142 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02389.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:46:42 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Tablica. Warsztat. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



143 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02390.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:47:01 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Tablica. Warsztat. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



144 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02391.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:47:54 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Przyłącze kablowe. Oczyszczalnia. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



145 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02392.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:48:09 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Przyłącze kablowe. Oczyszczalnia. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



146 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02393.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:48:14 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Przyłącze kablowe. Oczyszczalnia. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



147 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02394.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:49:39 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Przyłącze kablowe. Oczyszczalnia. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



148 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02396.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:51:41 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Tablica. Oczyszczalnia. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



149 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02397.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:51:46 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Tablica. Oczyszczalnia. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



150 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02398.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:52:13 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Sterownia. Oczyszczalnia .Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



151 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02399.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:52:32 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Sterownia. Oczyszczalnia. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



152 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02400.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:52:42 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Sterownia. Oczyszczalnia. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



153 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02401.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:53:52 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Sterownia. Oczyszczalnia. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



154 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02403.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:54:32 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Uwagi: 

Sterownia. Oczyszczalnia. Temperatura badanego obiektu w normie. 
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Plik: IV_02404.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:54:43 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Sterownia. Oczyszczalnia. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



157 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02405.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:58:09 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Tablica. Dozatornia. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



158 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02406.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:58:24 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Tablica. Dozatornia. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



159 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02407.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:58:29 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Tablica. Dozatornia. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



160 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02408.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:58:36 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Tablica. Dozatornia. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



161 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02409.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:58:48 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Tablica. Dozatornia. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



162 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02411.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:59:05 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Tablica. Dozatornia. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



163 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02412.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:59:10 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Tablica. Dozatornia. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



164 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02413.BMT 2014-06-02 

Godzina: 10:59:16 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Tablica. Dozatornia. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



165 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02414.BMT 2014-06-02 

Godzina: 11:00:26 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Tablica. Sito. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



166 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02415.BMT 2014-06-02 

Godzina: 11:00:38 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Tablica. Sito. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



167 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02416.BMT 2014-06-02 

Godzina: 11:01:26 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

R04.Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



168 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02417.BMT 2014-06-02 

Godzina: 11:04:00 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

R10.Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 



169 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Plik: IV_02418.BMT 2014-06-02 

Godzina: 11:08:00 

 

typ 

 obiektywu: 

Standard 32° 20313796 nr seryjny 

obiektywu: 

Data: 

Parametry zdjęć: 

Emisyjność: 

Odb. temp. [°C]: 

0,95 

20,0 

Tablica. Hotel-oświetlenie. Temperatura badanego obiektu w normie. 

Uwagi: 

W trakcie całych pomiarów stwierdzono tylko kilka miejsc o podwyższonej temperaturze nie przekraczających 

norm. Nie wymagają one natychmiastowej interwencji. Zalecane przyjrzenie się tym elementom przy 

najbliższych czynnościach serwisowych. 

 

 

 

 

 

inż. Rutecki Michał 

 

, 

2014-06-05 

Podsumowanie raportu: 


